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Opis działań podjętych przez

Nr pozycji 
w Rejestrze 

powiadomień

Data 
stwierdzenia 

faktu / 
Data pobrania 
próbki wody

Adres obiektu Informacja o stwierdzonym 
przekroczeniu*

Klasyfikacja 
kolonizacji

oraz ewentualna 
Ocena

stopnia skażenia
instalacji wodnej

wody ciepłej

PPIS Zarządcę obiektu

17 29.10.2025 r./ 
16.10.2025 r.

Zespół Szpitali 
Powiatu  

Gliwickiego
Spółka 

z ograniczoną 
odpowiedzialnością
ul. Niepodległości 

8, Knurów

ilość pobranych próbek: 5
ilość próbek kwestionowanych: 4

Próbka nr 0793/2025/5/1/1 – 
Oddział Chirurgii

80 [44;144] jtk/1000 ml
skażenie średnie

Próbka nr 0793/2025/5/1/2 – 
Oddział Ginekologii 

200 [114;350] jtk/1000ml
skażenie wysokie

Próbka nr 0793/2025/5/1/3 – 
Oddział Wewnętrzny I 

420 [248;712] jtk/1000ml
skażenie wysokie

Próbka nr 0793/2025/5/1/4 – 
Oddział Wewnętrzny II 
190 [11;325] jtk/1000ml

skażenie wysokie

chlor wolny <0,02 mg/l

kolonizacja instalacji 
c.w.u.

skażenie średnie 
i wysokie

Dotyczy sprawy nr NS-
BW.9022.3.95.2025 

Dnia 29.10.2025 r. 
przeprowadzono rozmowę 
telefoniczną z pracownikiem 
technicznym ww. obiektu, 
podczas której uzyskano 
informację, iż 
prawdopodobnymi 
przyczynami pogorszenia 
jakości wody jest zbyt niska 
temperatura wody ciepłej 
sprzyjająca rozwojowi 
bakterii Legionella sp. - 
zakres 41,5°C - 43,8°C, przy 
niewystarczającej 
dezynfekcji chemicznej. 
Brak regularnych pomiarów. 
Woda z PEC – brak 
możliwości 
przeprowadzenia 
dezynfekcji termicznej.  
Dnia 29.10.2025 r. została 
przeprowadzona kontrola 
doraźna, podczas której 
sprawdzono, czy wykonane 
zostały działania 

Strona w piśmie 
z dnia 29.10.2025 r. 
poinformowała o podjętych 
działaniach polegających na 
zwiększeniu stężenia 
dozowanego podchlorynu 
sodu do instalacji 
oraz demontażu perlatorów 
i słuchawek prysznicowych.



POWIADOMIENIE O STWIERDZONYM PRZEKROCZENIU Legionella sp. W CIEPŁEJ WODZIE

przedstawione w piśmie 
Zespołu Szpitali Powiatu 
Gliwickiego Spółka 
z ograniczoną 
odpowiedzialnością 
w Knurowie przesłanym 
drogą elektroniczną dnia 
29.10.2025 r. Potwierdzono 
demontaż urządzeń 
wytwarzających aerozol 
wodno-powietrzny. 
Prowadzona jest dezynfekcji 
chemiczna. Po zakończeniu 
działań wykonane zostaną 
badania w ramach kontroli 
urzędowej. 
Przeprowadzono działania 
edukacyjne w zakresie 
eksploatacji instalacji wody 
ciepłej. Pouczono o 
potrzebie prowadzenia 
systematycznej kontroli 
chloru wolnego w wodzie 
w punktach krytycznych 
oraz prowadzeniu rejestrów 
odczytów.
O stwierdzonym 
przekroczeniu 
powiadomiono: Kierownika 
Sekcji Bezpieczeństwa 
Wody, Kierownika Sekcji 
Epidemiologii, ŚPWIS, 
Oddział Bezpieczeństwa 
Wody w WSSE 
w Katowicach, Powiatowe 
Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Gliwicach



*Informacja o stwierdzonym przekroczeniu ma zawierać:
- ilość pobranych próbek
- ilość próbek kwestionowanych
- Punkt pobrania próbki wody wraz z wynikiem badania/objętość próbki
   oraz stopniem skażenia dla badanej próbki.
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