
Załącznik nr 2 z dnia 14.11.2024 r.
do Instrukcji Roboczej NR IR/NS-BW/03

wersja strony A 
data wersji strony 14.11.2024 r

POWIADOMIENIE O STWIERDZONYM PRZEKROCZENIU Legionella sp. W CIEPŁEJ WODZIE

Opis działań podjętych przez

Nr pozycji 
w Rejestrze 

powiadomień

Data stwierdzenia 
faktu / 

Data pobrania próbki 
wody

Adres obiektu Informacja o stwierdzonym 
przekroczeniu*

Klasyfikacja 
kolonizacji

oraz ewentualna 
Ocena

stopnia skażenia
instalacji 
wodnej

wody ciepłej

PPIS Zarządcę obiektu

6 ciąg dalszy (2)

7.05.2026 r. /
24.04.2026 r.

10.06.2026 r. /
29.05.2026 r.

15.07.2026 r. / 
2.07.2026 r.

Szpital w 
Knurowie

ul. Niepodległości 
8,

Knurów

ilość pobranych próbek: 5
ilość próbek kwestionowanych: 1

Próbka nr 0793/2026/1/1/4

Liczba bakterii z rodzaju Legionella 
sp. – 289 [167; 501] jtk/1000ml

ilość pobranych próbek: 1
ilość próbek kwestionowanych: 1

Numer próbki: 494

Liczba Legionella sp. – 800 [400; 
1600] jtk/1000ml

ilość pobranych próbek: 1
ilość próbek kwestionowanych: 1

Numer próbki: 624
Oddział Wewnętrzny I, piętro I, 

łazienka naprzeciwko sali 107, kran 
przy umywalce

Punktowe skażenie 
wysokie

Punktowe skażenie 
wysokie

Punktowe skażenie 
wysokie

Dotyczy sprawy nr NS-
BW.9022.3.27.2026.

Wydano decyzję:

1. Wyłączyć z 
eksploatacji 
urządzenia 
prysznicowe w 
łazienkach i perlatory 
przy armaturze 
umywalkowej na 
Oddziale 
Wewnętrznym I 
Zespołu Szpitali 
Powiatu Gliwickiego 
w obiekcie przy 
ul. Niepodległości 8 
w Knurowie, do czasu 
uzyskania wyników 
badań wody ciepłej 
zgodnych z § 3 ust. 2 
do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 
r. w sprawie jakości 

Strona podjęła 
natychmiastowe 
działania naprawcze:
- podniesienie 
dozowania stężenia 
podchlorynu sodu,
- płukanie instalacji 
ciepłej wody użytkowej,
- czyszczenie i 
dezynfekcja perlatorów 
oraz słuchawek 
prysznicowych.

Ponadto telefonicznie 
zarządca poinformował 
o demontażu urządzeń 
wytwarzających aerozol 
wodnopowietrzny 
w części budynku.

Pogorszenie jakości 
mikrobiologicznej wody 
ciepłej mogło być 
spowodowane niskim 



Liczba Legionella sp. – 780 [690; 
1100] jtk/1l

wody przeznaczonej 
do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. z 2017 
r., poz. 2294), 
zapewniając przy tym 
odpowiednie warunki 
osobom 
korzystającym, 
w zakresie utrzymania 
higieny.

2. Podjąć działania 
interwencyjne zgodnie 
z zał. nr 5 część B do 
rozporządzenia 
Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 
r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej 
do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2294) włącznie z 
czyszczeniem i 
dezynfekcją systemu, 
które doprowadzą 
jakość wody 
w zakresie parametru 
Legionella sp. 
do wymagań 
określonych zał. nr 5 
część A 
do ww. rozporządzeni
a w ww. obiekcie.

3. Poinformować 
Państwowego 
Powiatowego 
Inspektora 
Sanitarnego w 
Gliwicach 
o planowanym 

stężeniem chloru 
wolnego (<0,02 mg/l). 

Temperatura ciepłej 
wody użytkowej w dniu 
pobrania >50°C.  

Podczas rozmowy 
telefonicznej 
przeprowadzonej dnia 
10.06.2026 r. strona 
poinformowała, iż w 
dalszym ciągu ściągnięte 
są perlatory i słuchawki 
prysznicowe na 
Oddziale Wewnętrznym 
I w obiekcie przy ul. 
Niepodległości 8 w 
Knurowie, a 
harmonogram działań 
naprawczych przedstawi 
dnia 11.06.2026 r. 

Podczas kontroli 
przeprowadzonej w dniu 
15.07.2026 r. strona 
poinformowała, iż jest w 
trakcie szukania ofert na 
usługę ozonowania 
instalacji ciepłej wody 
użytkowej. Ponadto 
zebrano informację, iż 
perlatory i słuchawki 
prysznicowe pozostaną 
zdemontowane do czasu 
uzyskania wyniku 
badania zgodnego z 
obowiązującymi 
przepisami. Strona 



terminie zakończenia 
czyszczenia i 
dezynfekcji instalacji 
ciepłej wody 
użytkowej.

O stwierdzonym 
przekroczeniu  
powiadomiono: 
Kierownika Sekcji 
Bezpieczeństwa Wody, 
Kierownika Sekcji 
Epidemiologii, ŚPWIS, 
Oddział Bezpieczeństwa 
Wody w WSSE w 
Katowicach, Centrum 
Ratownictwa Gliwice.

Przeprowadzono 
rozmowę telefoniczną z 
przedstawicielem obiektu, 
podczas której 
poinformowano stronę o 
utrzymującym się 
przekroczeniu. 
Prawdopodobna 
przyczyna wystąpienia 
nieprawidłowości – 
remont Oddziału 
Wewnętrznego II. Z 
uwagi na niewykonanie 
nakazu decyzji 
wystawione zostanie 
upomnienie.

O stwierdzonym 
przekroczeniu  
powiadomiono: 

przekazała, iż w 
przyszłości planowany 
jest remont całego 
Oddziału Wewnętrznego 
I wraz z wymianą 
instalacji c.w.u.



Kierownika Sekcji 
Bezpieczeństwa Wody, 
Kierownika Sekcji 
Epidemiologii, ŚPWIS, 
Oddział Bezpieczeństwa 
Wody w WSSE w 
Katowicach, Centrum 
Ratownictwa Gliwice.

Dnia 19.06.2026 r. 
wystawiono upomnienie. 
Badanie kontrolne 
wykonane po doręczeniu 
upomnienia wykazało 
utrzymujące się „skażenie 
punktowe” instalacji 
ciepłej wody użytkowej 
bakteriami Legionella sp.

W związku z powyższym 
w dniu 15.07.2026 r. 
przeprowadzono doraźną 
kontrolę sanitarną 
(protokół kontroli nr 
75/NS-BW/2026), 
podczas której 
poinformowano stronę, że 
ponowne badanie 
kontrolne potwierdziło 
przekroczenie wartości 
parametrycznej dla  
bakterii Legionella sp. 
Uzyskano informację o 
planowanych działaniach 
oraz wskazano jako 
prawdopodobną 
przyczynę występowania 
nieprawidłowości zły stan 
techniczny (wiek) 



instalacji ciepłej wody 
użytkowej. Z uwagi na 
dalsze niewykonanie 
obowiązków nałożonych 
decyzją,  utrzymujące się 
przekroczenie wartości 
parametrycznej dla 
bakterii Legionella sp. w 
instalacji ciepłej wody 
użytkowej oraz 
podejmowane działania 
naprawcze, które nie 
przynoszą wymaganej 
poprawy jakości ciepłej 
wody, zachodzą podstawy 
do zastosowania środka 
egzekucyjnego w postaci 
nałożenia grzywny w celu 
przymuszenia.

Wejście w życie 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 22 maja 
2026 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi nie 
wpływa na obowiązek 
wykonania nakazów ww. 
decyzji, która pozostaje w 
obrocie prawnym. Wyniki 
badań kontrolnych 
wykonanych po wejściu w 
życie ww. rozporządzenia 
nadal wykazują 
przekroczenie wartości 
parametrycznej dla 
bakterii Legionella sp.  
obowiązującej dla 
podmiotów wykonujących 



*Informacja o stwierdzonym przekroczeniu ma zawierać:
- ilość pobranych próbek
- ilość próbek kwestionowanych
- Punkt pobrania próbki wody wraz z wynikiem badania/objętość próbki
   oraz stopniem skażenia dla badanej próbki.

PSSE w: Gliwicach

działalność leczniczą, w 
których przebywają 
pacjenci o obniżonej 
odporności.  Oznacza to, 
że zagrożenie dla zdrowia 
pacjentów nie zostało 
wyeliminowane, a cel 
decyzji, polegający na 
zapewnieniu 
bezpieczeństwa 
zdrowotnego poprzez 
doprowadzenie jakości 
ciepłej wody użytkowej 
do wymagań określonych 
w obowiązujących 
przepisach, nadal nie 
został osiągnięty.

O stwierdzonym 
przekroczeniu  
powiadomiono: 
Kierownika Sekcji 
Bezpieczeństwa Wody, 
Kierownika Sekcji 
Epidemiologii, ŚPWIS, 
Oddział Bezpieczeństwa 
Wody w WSSE w 
Katowicach, Centrum 
Ratownictwa Gliwice.



Data: 2026-07-16
Sporządził: Joanna Kosczielny
Zatwierdził (PPIS lub osoba upoważniona): 

Arleta Mrugała
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
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